ZPRAVA O PRAVIDELNE REVIZI ELEKTRICKEHO ZARIZENI E 133/2008

Provedené: 18. Cervna 2008 podle normy CSN 33 1500
Revizni technik: zavod:

p. Milan Hajek Spolecenstvi vlastnikl domu

ev. C. 2448/5/04/R-EZ-E2/A OBD - spoleéné prostory

ul. Dlabacova 2092 Nymburk ul. Mirova ¢.p. 472/AB,C,D,E

289 23 Milovice

Zdroje elektrického proudu:

a) vlastni generétoru ( dynam ) celkového vykonu kVA
b) cizich STE transformatort celkového vykonu kVA
c) jiné zafizeni KVA
Soustava: 3+ PEN /400 V/230V,50 Hz
Sit: TN—-C/TN-S
Ochrana pied nebezpeénym dotykovym napétim:
a) zivé ¢asti - izolaci, krytim
b) nezivé ¢asti - samocinnym odpojenim od zdroje,
Instalovano (pfripojeno):
motoru, svarecek apod. celkem KW (kVA)
Ax 2 tepelnych spotrebicl (i prenosnych) 10,0 kW
ox12 zafivkovych, Zarovkovych svitidel celkem 3,0 kW
5 jinych spotfebi¢d nebo zafizeni celkem 0.5 kW (kVA)
celkem instalovano (spol.prostory) 13,0 kKW
Stav zafizeni se od posledni revize ze dne: 08.07.2003
PFi revizi bylo odpojeno chybné zarizeni: ne
Mé&feni zemnich odpor( provedeno pristrojem:  Profitest O 100S ¢.M 2909667

Dalsi pouzité pristroje:
Kalibrace méchfho pristroje provedena: r. 05/2007

Celkovy posudek:

Elektrické zafizeni je schopno bezpeéného provozu. / pfi dodrZeni terminu odstranéni zavad !!

PFisti revize: r. 2013 (za 5 let)

Ta'  zprava o revizi ma: 23 stran Vypracovano: 20.06.2008

Pocet priloh: o

Pocet vyhotoveni zprav: 3x N

Rozdé&lovnik: 2x spravce domu AN
1x Rtel. \
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Za provozovatele

prevzal dne; 23.06. 2008




1. Vymezeni rozsahu
Jedna se o pravidelnou revizi el. zafizeni dle CSN 33 1500, ve smyslu
CSN 332000-4-41, CSN 33 2000-4-47, CSN 33 2000-5-51,
CSN 33 2000-5-54,CSN 33 2000-6-61 a CSN souvisejicich

2. Predmét revize
Je stavajici silnoproudy rozvod el. instalace osvétleni a vnitfnich rozvodu
v obytném panelovém domé ul. Mirova ¢€.p. 472/ AB,C,D.E,
15+15+15+15+9 bytl, Milovice, dim ma celkem 5 vchodu,
spolecné prostory, tj. , spole¢né schodisté, kolarna,kocarkarna
v suterenu, spole¢na chodba v pfizemi a pomocné prostory,
sklipky pro byty,
rozvadéce s mérenim v jednotlivych podlazich,
revidovano poéinaje vzdy piivodni typovou pojistkovou skiini SR, umisténé
pred kazdym vchodem, ve vyzdéném pilifi, verfejné pristupné,

spravce domu:  za Spole€enstvi vlastnikd domu p.Petr Filipec

poznamka: pfedmétem revize nejsou jednotlivé byty.sklipky pro byty

3. predlozené doklady
Zpracovana techn. dokumentace, technickéa zprava, vykresy
vypracoval: nepredloZzeno
dfive druzstvo Domov, dokumentace nepfedana uzivateli,
stavajici dostupné dokumenty jsou ulozeny u provozovatele
kolaudace po rekonstrukci r. 1997

zpréava o provedené vychozi revizi elektro: nepredlozeno

pripojeni odbérného zafizeni,spolené prostory. p.Rynd Jaroslav, Piskova Khota
datum: 22.11.1997

posledni zprava o pravidelné revizi elektro: p. M. Hajek z 03.07.2003

uréeni vnéjsich vliva dle CSN 33 2000-3 AA5, AB5, AC1, AD1, BA1
AF1, CA1,
provedeni el. instalace dle CSN 33 2000-5-51 a CSN souvisejici,
vyhovuje normalnimu provedeni el. instalace,

pritomnost pfi revizi: p.P. Filipec — za uzZivatele objektu








































































